
RAPPORTO GIORNALIERO ISPEZIONE PROGRAMMATA RETE GAS CON STRUMENTO A PIEDI

CODICE IMPIANTO 38032
NOME IMPIANTO COIMEPAPIANTO Sestola Gas naturale
COMUNE Fanano
TIPO DI GAS metano
STRUMENTO IMPIEGATO  Schutz Messetecnik GM3
MATRICOLA STRUMENTO: serie N° 0502/0207
DATA 23/11/2021
SCHEDA N°01

VIA ISPEZIONATA RETE RETE Codice fuga concentrazione Ora
MP BP prelocalizz. max rilevata

Rete di Mp dalla valvola di sezione con Sestola in Via Muriana

fino incrocio con via trTrentino 3020 76

Via castellina /Loc prati 1201

Via Cà Nicolo Trentino 861

Via Cà Zorra Trentino 484 65

Via Rocchetta Sandri Fino alla GRF divisionale 566

Totale rete ispezionata metri 6132 141
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